福州软件职业技术学院消防检测问题清单

防排烟系统
  教学楼
	序号
	风机编号
	位置
	类型
	控制柜  位置
	风机位置
	问题
	图片

	1
	1
	J区-3F
	排烟机
	J区空调机房
	J区空调机房
	正常
	

	2
	2
	D区-4F
	排烟机
	G504
	G504
	正常
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	3
	3
	J区-4F
	排烟机
	J505
	J505
	正常
	[image: image2.jpg]




	4
	4
	J区-4F
	排烟机
	J503
	J503
	正常
	[image: image3.jpg]




	5
	5
	J区-5F
	排烟机
	H602
	J区7楼屋面
	一处防火阀锈蚀卡死
	[image: image4.jpg]




	6
	5
	J区-5F
	排烟机
	H602
	J区7楼屋面
	一处软连接老化
	[image: image5.jpg]




	7
	6
	G区-5F
	排烟机
	H602
	G区7楼屋面
	一处防火阀锈蚀卡死
	[image: image6.jpg]oSk £





	8
	6
	G区-5F
	排烟机
	H602
	G区7楼屋面
	一处软连接老化
	[image: image7.jpg]




	9
	7
	H区2F-6F
	送风机
	H609
	H609
	两处软连接老化
	[image: image8.jpg]




	10
	8
	G区-5F
	排烟机
	G606
	G606
	防火阀反馈线接反
	[image: image9.jpg]




	11
	9
	H区-5F
	送风机
	H610
	H610
	两处软连接老化
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	12
	10
	H区-5F
	排烟机
	H611
	H611
	正常
	[image: image11.jpg]




	13
	11
	H区-5F
	排烟机
	J605
	J605
	两处软连接老化
	[image: image12.jpg]




	14
	12
	H区-7F
	送风机
	H区8层强电间
	H区8楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image1.png]




	15
	12
	H区-7F
	送风机
	H区8层强电间
	H区8楼屋面
	一处软连接老化
	[image: image13.jpg]




	16
	12
	H区-7F
	送风机
	H区8层强电间
	H区8楼屋面
	风管下方两处锈蚀严重
	[image: image14.jpg]




	17
	13
	H区-2F
	排烟机
	图书馆2F新风机房1
	图书馆2F新风机房1
	一个防火阀未接线
	[image: image15.jpg]




	18
	13
	H区-2F
	排烟机
	图书馆2F新风机房1
	图书馆2F新风机房1
	两处软连接老化
	[image: image16.jpg]




	19
	14
	H区-2F
	排烟机
	图书馆2F新风机房2
	图书馆2F新风机房2
	防火阀反馈线接反
	[image: image17.jpg]




	20
	15
	J区-1F
	排烟机
	J105
	J105
	两处软连接老化
	[image: image18.jpg]




	21
	16
	H区-屋面
	排烟机
	H区8楼强电间
	H区8楼屋面
	现场无风管、无排烟阀，只有一个风机，启动风机后会跳闸
	[image: image19.jpg]




	22
	17
	H区-7F
	送风机
	H区8楼强电间
	H区8楼屋面
	防火阀一处锈蚀卡死
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	23
	17
	H区-7F
	送风机
	H区8楼强电间
	H区8楼屋面
	软连接一处老化
	[image: image20.jpg]




	24
	17
	H区-7F
	送风机
	H区8楼强电间
	H区8楼屋面
	风管四处锈蚀严重
	[image: image21.jpg]




	25
	18
	H区-7F过道
	排烟机
	H区8楼强电间
	H区8楼屋面
	防火阀一处锈蚀卡死
	[image: image22.jpg]




	26
	18
	H区-7F过道
	排烟机
	H区8楼强电间
	H区8楼屋面
	软连接一处老化
	[image: image23.jpg]




	27
	18
	H区-7F过道
	排烟机
	H区8楼强电间
	H区8楼屋面
	风管五处锈蚀严重
	[image: image24.jpg]




	28
	19
	H区-7F
	送风机
	H区8楼新风机房
	H区8楼新风机房
	正常
	[image: image25.jpg]




	29
	20
	H区-1F
	排烟机
	图书馆1F空调机房
	图书馆1F空调机房
	软连接老化两处
	[image: image26.jpg]




	30
	21
	H区-1F
	排烟机
	图书馆1F空调机房
	图书馆1F空调机房
	软连接老化两处
	[image: image27.jpg]




	31
	22
	H区-4F（2-4）
	排烟机
	H505
	H505
	软连接老化两处
	[image: image28.jpg]




	32
	23
	H区-3F
	排烟机
	H305
	H305
	正常
	[image: image29.jpg]




	33
	24
	H区-2F（2-4）
	排烟机
	H205
	H205
	正常
	[image: image30.jpg]




	34
	25
	B区-5F楼梯
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image31.jpg]sosmigmeEn





	35
	25
	B区-5F楼梯
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	软连接一处老化
	[image: image32.jpg]AeSEEE
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	36
	25
	B区-5F楼梯
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	风管三处锈蚀严重
	[image: image33.jpg]




	37
	26
	B区-5F楼梯
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	两个防火阀锈蚀卡死
	[image: image34.jpg]




	38
	26
	B区-5F楼梯
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	软连接一处老化
	[image: image35.jpg]




	39
	26
	B区-5F楼梯
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	风管两处锈蚀严重
	[image: image36.jpg]




	40
	27
	C区-5F
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image37.jpg]




	41
	27
	C区-5F
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	软连接一处老化
	[image: image38.jpg]




	42
	27
	C区-5F
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	风管一处锈蚀严重
	[image: image39.jpg]




	43
	28
	C区-5F过道
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	四个防火阀锈蚀卡死
	[image: image255.jpg]




	44
	28
	C区-5F过道
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	软连接一处老化
	[image: image40.jpg]newsnin





	45
	28
	C区-5F过道
	送风机
	C612
	C区7层屋面
	风管两处锈蚀严重
	[image: image41.jpg]




	46
	29
	J区-5F
	送风机
	F613
	J区8F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image42.jpg]




	47
	29
	J区-5F
	送风机
	F613
	J区8F屋面
	软连接一处老化
	[image: image43.jpg]




	48
	29
	J区-5F
	送风机
	F613
	J区8F屋面
	风管两处破洞
	[image: image44.jpg]




	49
	30
	J区-6F
	排烟机
	F613
	J区8F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image45.jpg]




	50
	30
	J区-6F
	排烟机
	F613
	J区8F屋面
	软连接一处老化
	[image: image46.jpg]




	51
	31
	F区南-6F
	送风机
	F706
	F南8F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image47.jpg]




	52
	31
	F区南-6F
	送风机
	F706
	F南8F屋面
	软连接一处老化
	[image: image48.jpg]




	53
	31
	F区南-6F
	送风机
	F706
	F南8F屋面
	风管一处锈蚀严重
	[image: image49.jpg]




	54
	32
	F区南-5F
	送风机
	F706
	F南8F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
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	55
	32
	F区南-5F
	送风机
	F706
	F南8F屋面
	软连接一处老化
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	56
	32
	F区南-5F
	送风机
	F706
	F南8F屋面
	风管两处锈蚀严重
	[image: image52.jpg]




	57
	33
	F区北-5F
	送风机
	F704
	F704
	软连接老化两处
	[image: image53.jpg]




	58
	34
	F区北-6F
	送风机
	F706
	F北8F屋面（屋面上锁）
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image54.jpg]




	59
	34
	F区北-6F
	送风机
	F706
	F北8F屋面（屋面上锁）
	软连接一处老化
	[image: image55.jpg]




	60
	34
	F区北-6F
	送风机
	F706
	F北8F屋面（屋面上锁）
	风管四处锈蚀严重
	[image: image56.jpg]




	61
	35
	F区-5F楼梯
	送风机
	F区8F排烟机房内
	F区8F排烟机房内
	正常
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	62
	36
	F区南-7F
	送风机
	F区8F排烟机房内
	F区8F排烟机房内
	正常
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	63
	37
	F区南-7F
	送风机
	F区8F强电间
	F南9F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image256.jpg]




	64
	37
	F区南-7F
	送风机
	F区8F强电间
	F南9F屋面
	软连接一处老化
	[image: image59.jpg]




	65
	37
	F区南-7F
	送风机
	F区8F强电间
	F南9F屋面
	风管三处锈蚀严重
	[image: image60.jpg]




	66
	38
	F区北-7F
	送风机
	F区8F强电间
	F北9F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image61.jpg]




	67
	38
	F区北-7F
	送风机
	F区8F强电间
	F北9F屋面
	软连接一处老化
	[image: image62.jpg]




	68
	38
	F区北-7F
	送风机
	F区8F强电间
	F北9F屋面
	风管四处锈蚀严重
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	69
	39
	F区北-7F
	排烟机
	F区北附楼1层新风机房内
	F区北附楼1层新风机房内
	软连接两处老化
	[image: image64.jpg]




	70
	40
	F区南-1F
	排烟机
	F区南附楼1层新风机房内
	F区南附楼1层新风机房内
	软连接两处老化
	[image: image65.jpg]




	71
	41
	F区北-1F
	送风机
	F区北附楼1层新风机房内
	F区北附楼1层新风机房内
	软连接两处老化
	[image: image66.jpg]




	72
	42
	F区南-1F
	送风机
	F区南附楼1层新风机房内
	F区南附楼1层新风机房内
	软连接两处老化
	[image: image67.jpg]




	73
	43
	H区-1F
	送风机
	J105
	J105
	软连接两处老化
	[image: image68.jpg]




	74
	44
	B区-7F
	送风机
	B区8层强电间
	B区9层屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image69.jpg]




	75
	44
	B区-7F
	送风机
	B区8层强电间
	B区9层屋面
	软连接一处老化
	[image: image70.jpg]




	76
	44
	B区-7F
	送风机
	B区8层强电间
	B区9层屋面
	风管五处锈蚀严重
	[image: image71.jpg]




	77
	45
	B区-7F
	送风机
	B区8层强电间
	B区9层屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image72.jpg]




	78
	45
	B区-7F
	送风机
	B区8层强电间
	B区9层屋面
	软连接一处老化
	[image: image73.jpg]




	79
	45
	B区-7F
	送风机
	B区8层强电间
	B区9层屋面
	风管三处锈蚀严重
	[image: image74.jpg]




	80
	46
	C区-屋面
	送风机
	D710
	C区7层屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image75.jpg]




	81
	46
	C区-屋面
	送风机
	D710
	C区7层屋面
	软连接一处老化
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	82
	46
	C区-屋面
	送风机
	D710
	C区7层屋面
	风管三处锈蚀严重
	[image: image77.jpg]




	83
	47
	C区-5F楼梯
	送风机
	D710
	C区8层屋面
	两个防火阀锈蚀卡死
	[image: image78.jpg]




	84
	47
	C区-5F楼梯
	送风机
	D710
	C区8层屋面
	软连接一处老化
	[image: image79.jpg]




	85
	47
	C区-5F楼梯
	送风机
	D710
	C区8层屋面
	风管两处锈蚀严重
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	86
	48
	D区南-5F
	送风机
	D710
	D区9F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image81.jpg]




	87
	48
	D区南-5F
	送风机
	D710
	D区9F屋面
	软连接一处老化
	[image: image82.jpg]




	88
	49
	D区南-5F
	送风机
	D710
	D区8层北屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image83.jpg]




	89
	49
	D区南-5F
	送风机
	D710
	D区8层北屋面
	软连接一处老化
	[image: image84.jpg]




	90
	50
	D区北-5F
	送风机
	D710
	D区8层北屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image85.jpg]




	91
	50
	D区北-5F
	送风机
	D710
	D区8层北屋面
	软连接一处老化
	[image: image86.jpg]




	92
	51
	D区北-5F
	送风机
	D710
	D区8层南屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image87.jpg]




	93
	51
	D区北-5F
	送风机
	D710
	D区8层南屋面
	四处锈蚀严重
	[image: image88.jpg]




	94
	52
	D区北-5F
	排烟机
	D710
	D区8F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image89.jpg]PR
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	95
	52
	D区北-5F
	排烟机
	D710
	D区8F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image90.jpg]




	96
	53
	D区南-5F
	排烟机
	D710
	D区8F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image91.jpg]




	97
	53
	D区南-5F
	排烟机
	D710
	D区8F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image92.jpg]




	98
	54
	A区-5F
	排烟机
	A613
	A区7F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
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	99
	54
	A区-5F
	排烟机
	A613
	A区7F屋面
	软连接一处老化破损
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	100
	55
	A区-5F
	送风机
	A613
	A区7F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
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	101
	55
	A区-5F
	送风机
	A613
	A区7F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image96.jpg]




	102
	55
	A区-5F
	送风机
	A613
	A区7F屋面
	两处处锈蚀严重
	[image: image97.jpg]




	103
	56
	B区-5F楼梯
	送风机
	A613
	A区7F屋面
	两个防火阀锈蚀卡死
	[image: image98.jpg]




	104
	56
	B区-5F楼梯
	送风机
	A613
	A区7F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image99.jpg]




	105
	56
	B区-5F楼梯
	送风机
	A613
	A区7F屋面
	风管一处破洞
	[image: image100.jpg]




	106
	57
	C区-5F楼梯
	送风机
	A613
	A区7F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image101.jpg]




	107
	57
	C区-5F楼梯
	送风机
	A613
	A区7F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image102.jpg]




	108
	57
	C区-5F楼梯
	送风机
	A613
	A区7F屋面
	风管一处破洞
	[image: image103.jpg]




	109
	58
	B区-5F过道
	排烟机
	A613
	A区8F屋面
	两个防火阀锈蚀卡死
	[image: image104.jpg]




	110
	58
	B区-5F过道
	排烟机
	A613
	A区8F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image105.jpg]




	111
	58
	B区-5F过道
	排烟机
	A613
	A区8F屋面
	三处破洞
	[image: image257.jpg]




	112
	59
	D区-5F过道
	排烟机
	D613
	D区7F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image106.jpg]




	113
	59
	D区-5F过道
	排烟机
	D613
	D区7F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image107.jpg]




	114
	60
	G区-5F
	送风机
	D613
	G区7F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image108.jpg]




	115
	60
	G区-5F
	送风机
	D613
	G区7F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image109.jpg]




	116
	60
	G区-5F
	送风机
	D613
	G区7F屋面
	风管两处破洞
	[image: image110.jpg]




	117
	61
	A区-5F
	送风机
	A613
	A区8F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image111.jpg]




	118
	61
	A区-5F
	送风机
	A613
	A区8F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image112.jpg]




	119
	61
	A区-5F
	送风机
	A613
	A区8F屋面
	风管一处破洞
	[image: image113.jpg]




	120
	62
	D南-1F
	送风机
	D区南附楼1层新风机房内
	D区南附楼1层新风机房内
	软连接两处老化破损
	[image: image114.jpg]




	121
	63
	D南-1F
	排烟机
	D区南附楼1层新风机房内
	D区南附楼1层新风机房内
	软连接两处老化破损
	[image: image115.jpg]




	122
	64
	D北-1F
	送风机
	D区北附楼1层新风机房内
	D区北附楼1层新风机房内
	软连接两处老化破损
	[image: image116.jpg]




	123
	65
	D北-1F
	排烟机
	D区北附楼1层新风机房内
	D区北附楼1层新风机房内
	软连接两处老化破损
	[image: image117.jpg]




	124
	66
	H区-3F
	送风机
	G303
	G303
	软连接两处老化破损
	[image: image118.jpg]




	125
	67
	H区-4F
	送风机
	G503
	G503
	软连接两处老化破损
	[image: image119.jpg]




	126
	68
	D区-6F
	送风机
	D706
	D706
	正常
	[image: image120.jpg]




	127
	69
	D区-6F
	送风机
	D703
	D703
	电机轴承锈蚀
	[image: image121.jpg]




	128
	70
	D南-5F
	送风机
	D710
	D区9F屋面
	一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image122.jpg]




	129
	70
	D南-5F
	送风机
	D710
	D区9F屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image123.jpg]





  食堂
	序号
	多线盘
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	8#8
	D梯小风机
	7
	地下室生活水泵房
	地下室生活水泵房
	正常
	[image: image124.jpg]14:34

snzai02 MM | A





	2
	8#7
	D梯大风机
	8、9
	地下室生活水泵房
	地下室生活水泵房
	8、9公用一个多线按钮启动
	[image: image258.jpg]


[image: image259.jpg]




	3
	8#9
	泵房风机房
	11
	地下室排烟机房
	地下室排烟机房
	正常
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	4
	无多线
	泵房风机房
	10
	地下室排烟机房
	地下室排烟机房
	远程无法启动，风管锈蚀
	[image: image126.jpg]+E241. ;ﬁm@u$agu
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	5
	8#4
	弱电机房
	12
	地下室新风机房
	地下室新风机房
	远程无法启动
	

	6
	8#11
	食堂屋面小风机
	2、4、5
	食堂屋面
	食堂屋面
	2号风机一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image127.jpg]




	7
	8#11
	食堂屋面小风机
	2、4、5
	食堂屋面
	食堂屋面
	4号风机两个防火阀锈蚀卡死
	[image: image128.jpg]




	8
	8#11
	食堂屋面小风机
	2、4、5
	食堂屋面
	食堂屋面
	5号风机一个防火阀锈蚀卡死
	[image: image129.jpg]




	9
	8#11
	食堂屋面小风机
	2、4、5
	食堂屋面
	食堂屋面
	4号多线无法启动、4号打自动位就自启风机
	

	10
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	2号风机风管四处破洞
	[image: image130.jpg]1SRERE





	11
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	4号风机风管下方两处锈蚀严重
	[image: image131.jpg]




	12
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	5号风机风管下方一处锈蚀严重
	[image: image132.jpg])





	13
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	1号风机防火阀锈蚀卡死
	[image: image133.jpg]




	14
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	3号风机防火阀锈蚀卡死
	[image: image134.jpg]




	15
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	6号风机防火阀锈蚀卡死
	[image: image135.jpg]




	16
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	1号风机风管下方三处锈蚀严重
	[image: image136.jpg]




	17
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	3号风机风管一处破洞
	[image: image137.jpg]IENERE





	18
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	6号风机风管下方一处锈蚀严重
	[image: image138.jpg]




	19
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	1号打自动位就自启风机
	

	20
	8#10
	食堂屋面大风机
	1、3、6
	食堂屋面
	食堂屋面
	3、6号多线无法远程启动
	

	21
	8#5
	B梯排烟机房
	13
	地下室新风机房
	地下室新风机房
	正常
	

	22
	8#6
	排烟机房
	14
	地下室排烟机房（安保储物间）
	地下室排烟机房（安保储物间）
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image139.jpg]




	23
	8#6
	排烟机房
	14
	地下室排烟机房（安保储物间）
	地下室排烟机房（安保储物间）
	软连接老化破损
	[image: image140.jpg]





  2号宿舍
	序号
	多线盘
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	8#21
	B-2-2送风
	1
	2号宿舍楼屋面
	2号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image141.jpg]O KRR
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	2
	8#21
	B-2-2送风
	1
	2号宿舍楼屋面
	2号宿舍楼屋面
	软连接老化破损
	[image: image142.jpg]




	3
	8#22
	B-2-2送风
	2
	2号宿舍楼屋面
	2号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image143.jpg]OrARCAFIB





	4
	8#22
	B-2-2送风
	2
	2号宿舍楼屋面
	2号宿舍楼屋面
	软连接老化破损
	[image: image144.jpg]





  3号宿舍
	序号
	多线盘
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	无多线
	B-2-3送风
	1
	3号宿舍楼屋面
	3号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image145.jpg]




	2
	无多线
	B-2-3送风
	1
	3号宿舍楼屋面
	3号宿舍楼屋面
	防火阀未接线
	[image: image146.jpg]




	3
	无多线
	B-2-3送风
	2
	3号宿舍楼屋面
	3号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image147.jpg]




	4
	无多线
	B-2-3送风
	2
	3号宿舍楼屋面
	3号宿舍楼屋面
	防火阀未接线
	[image: image148.jpg]





  4号宿舍
	序号
	多线盘
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	无多线
	B-2-4送风
	1
	4号宿舍楼屋面
	4号宿舍楼屋面
	防火阀未接线
	[image: image149.jpg]




	2
	无多线
	B-2-4送风
	1
	4号宿舍楼屋面
	4号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image150.jpg]U R 17 728
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	3
	无多线
	B-2-4送风
	2
	4号宿舍楼屋面
	4号宿舍楼屋面
	防火阀未接线
	[image: image151.jpg]




	4
	无多线
	B-2-4送风
	2
	4号宿舍楼屋面
	4号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image152.jpg]2041021 %3 1
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5号宿舍
	序号
	多线盘
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	无多线
	B-2-5送风
	1
	5号宿舍楼屋面
	5号宿舍楼屋面
	上锁
	[image: image153.jpg]




	2
	无多线
	B-2-5送风
	2
	5号宿舍楼屋面
	5号宿舍楼屋面
	防火阀未接线
	[image: image154.jpg]




	3
	无多线
	B-2-5送风
	2
	5号宿舍楼屋面
	5号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image155.jpg]





  6号宿舍
	序号
	多线盘
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	8#23
	B-2-6送风
	1
	6号宿舍楼屋面
	6号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image156.jpg]1:37
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	2
	8#23
	B-2-6送风
	1
	6号宿舍楼屋面
	6号宿舍楼屋面
	软连接老化破损
	[image: image157.jpg]




	3
	8#24
	B-2-6送风
	2
	6号宿舍楼屋面
	6号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image158.jpg]




	4
	8#24
	B-2-6送风
	2
	6号宿舍楼屋面
	6号宿舍楼屋面
	软连接老化破损
	[image: image159.jpg]





  7号宿舍
	序号
	多线盘
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	8#25
	B-2-7送风
	1
	7号宿舍楼屋面
	7号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image160.jpg]




	2
	8#25
	B-2-7送风
	1
	7号宿舍楼屋面
	7号宿舍楼屋面
	软连接老化破损
	[image: image161.jpg]




	3
	8#26
	B-2-7送风
	2
	7号宿舍楼屋面
	7号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image162.jpg]




	4
	8#26
	B-2-7送风
	2
	7号宿舍楼屋面
	7号宿舍楼屋面
	软连接老化破损
	[image: image163.jpg]





  8号宿舍

	序号
	多线盘
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	8#27
	B-2-8送风
	1
	8号宿舍楼屋面
	8号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image164.jpg]20747021 80 )
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	2
	8#27
	B-2-8送风
	1
	8号宿舍楼屋面
	8号宿舍楼屋面
	软连接老化破损
	[image: image165.jpg]




	3
	8#27
	B-2-8送风
	1
	8号宿舍楼屋面
	8号宿舍楼屋面
	风管破损一处
	[image: image166.jpg]




	4
	8#28
	B-2-8送风
	2
	8号宿舍楼屋面
	8号宿舍楼屋面
	防火阀锈蚀卡死
	[image: image167.jpg]




	5
	8#28
	B-2-8送风
	2
	8号宿舍楼屋面
	8号宿舍楼屋面
	软连接老化破损
	[image: image168.jpg]




	6
	8#28
	B-2-8送风
	2
	8号宿舍楼屋面
	8号宿舍楼屋面
	风管破损一处
	[image: image169.jpg]





  9号宿舍

	序号
	多线盘
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	无多线
	B-2-9送风
	1
	9号宿舍楼屋面
	9号宿舍楼屋面
	上锁
	[image: image170.jpg]NESHEEE LS
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	2
	无多线
	B-2-9送风
	2
	9号宿舍楼屋面
	9号宿舍楼屋面
	上锁
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  行政楼
	序号
	描述
	编号
	控制柜位置
	风机位置
	问题
	照片

	1
	行政楼
	1
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	未设置防火阀
	[image: image172.jpg]




	2
	行政楼
	1
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image173.jpg]




	3
	行政楼
	2
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	防火阀1个未接线，两个锈蚀卡死，无法远程启动
	[image: image174.jpg]




	4
	行政楼
	2
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image175.jpg]




	5
	行政楼
	2
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	风管下方一处锈蚀严重
	[image: image176.jpg]




	6
	行政楼
	3
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	防火阀1个未接线，两个锈蚀卡死，无法远程启动
	[image: image177.jpg]




	7
	行政楼
	3
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image178.jpg]




	8
	行政楼
	3
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	风管下方一处锈蚀严重
	[image: image179.jpg]




	9
	行政楼
	4
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	防火阀一个锈蚀卡死，无法远程启动
	[image: image180.jpg]




	10
	行政楼
	4
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image181.jpg]




	11
	行政楼
	4
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	风管下方一处锈蚀严重
	[image: image182.jpg]




	12
	行政楼
	5
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	防火阀一个锈蚀卡死，无法远程启动
	[image: image183.jpg]




	13
	行政楼
	5
	行政楼4楼强电间
	行政楼屋面
	软连接一处老化破损
	[image: image184.jpg]ssfErding
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防排烟系统联动问题统计
	系统
	联动问题描述
	照片
	备注

	防排烟系统
	教学楼B区6楼排烟口执行机构未动作
	[image: image185.png]09:41




	

	
	教学楼B区7楼2个排烟口执行机构未动作
	[image: image186.png]


[image: image187.png]



	

	
	教学楼b区6楼排烟口口执行机构未动作
	[image: image188.png]



	

	
	教学楼B区6楼排烟口未动作
	[image: image189.png]



	

	
	教学楼B区7楼排烟口执行机构未动作
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	防

排

烟

系

统
	教学楼B区7楼排烟口现场未动作
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	教学楼A区3楼排烟口执行机构未动作
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	教学楼A区3楼排烟口未动作
	[image: image193.png]



	

	
	教学楼A区5楼排烟口执行机构未动作
	[image: image194.png]



	

	
	教学楼A区5楼排烟口执行机构未动作
	[image: image195.png]



	

	
	教学楼A区6楼执行机构损坏
	[image: image196.png]



	

	
	教学楼C区1楼走道卷帘门过来第一个执行机构卡死
	[image: image197.png]



	

	
	教学楼C区2楼排烟口们没有联动
	[image: image198.png]



	

	
	教学楼C区2楼电梯口送风口执行机构没有联动
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	教学楼C区3楼送风口现场没有风
	[image: image200.png]D:55 | T
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	教学楼C区3楼排烟口未动作
	[image: image201.png]



	

	
	教学楼C区5楼排烟口执行机构未动作
	[image: image202.png]14:52
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	教学楼c区5楼现场送风口没有风
	[image: image203.png]saxm





	

	
	教学楼C区6楼送风口风阀风机未动作
	[image: image204.png]



	

	
	教学楼D区1楼排烟阀未动作
	[image: image205.png]
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	教学楼D区2楼送风口执行机构损坏
	[image: image207.png]



	

	
	教学楼D区3楼送风口未动作
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	教学楼D区3楼楼梯间旁排烟阀未动作
	[image: image209.png]



	

	
	教学楼D区5楼排烟口未动作
	[image: image210.png]



	

	
	教学楼D区5楼送风口现场没有风
	[image: image211.png]



	

	
	教学楼D区6楼排烟口风机未启动
	[image: image212.png]



	

	
	教学楼D区6楼排烟口风机未启动
	[image: image213.png]



	

	
	教学楼f区1楼楼梯口送风机执行机构未动作
	[image: image214.png]



	

	
	教学楼f区1楼电梯前室排烟阀没有动作
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	教学楼f区3楼送风口现场没有风
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	教学楼f区5楼排烟口未动作
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	教学楼f区5楼送风口风阀未动作
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	教学楼f区6楼执行机构未动作
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	教学楼f区6楼执行机构未动作
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	教学楼f区6楼模块有反馈，现场未动作
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	教学楼f区6楼模快有反馈，现场未动作
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	教学楼G区3楼送风口未联动
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	教学楼G区5楼排烟口现场未动作
	[image: image224.png]



	

	
	教学楼G区5楼送风口风阀未动作现场没风
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	教学楼G区6楼送风口风阀未动作
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	教学楼H区2楼送风口未动作
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	教学楼H区3楼送风口现场没有风
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	教学楼H区5楼67号风机未启动
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	教学楼H区5楼风机帆布破损
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	教学楼H区5楼图书馆排烟风机未启动
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	教学楼H区6楼排烟口执行机构损坏
	[image: image232.png]



	

	
	教学楼H区6楼排烟口执行机构损坏
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	教学楼H区6楼送风口风阀未动作
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	教学楼H区6楼送风口风阀未动作
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	教学楼H区6楼排烟口执行机构未动作
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	教学楼H区6楼排烟口执行机构未动作
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	教学楼H区8楼送风口风阀未动作
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	教学楼E区2楼送风机未启动
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	教学楼E区2楼排烟风机未启动
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	教学楼E区3楼排烟风机未启动
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	食堂4号风机，现场处于停止，风机处于自动为无法停止
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	食堂1号风机，现场处于停止，风机处于自动位无法停止
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	食堂3楼电梯口排烟风机未启动现场无法排烟
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	食堂二楼小排烟风机未起现场无法排烟
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	食堂1楼电梯口排烟风机未启动现场无法排烟
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	食堂1楼小排烟风机未起现场无法排烟
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	食堂负1楼排烟风机反转
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	食堂1楼大厅排烟阀未接线
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	食堂三楼排烟阀故障无法复位
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	食堂所有排烟口点位，主机统计为送风口
	[image: image251.png]



	

	
	1号宿舍楼联动时风景未动作
	
	

	
	2号宿舍楼一台风机无反馈
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	6号宿舍楼联动时风机风阀未动作
	
	

	
	7号楼联动时风机未动作
	
	

	
	8号楼1楼风机未动作
	
	


整改材料统计：

需更换约200个模块含拉线。

风管材料清单如下。
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